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N. Destinazione

Superficie netta

note

N. Destinazione

Superficie netta

note

mq min. mq min.
1 m%mwmmwNm 2.50 con estrattore 13| Ambulatorio 12,00 compartimentazione REI60 (porta inclusa)
; compartimentazione REIGO0 (porta inclusa) . larghezza minima netta 160 cm; porte di accesso con
2 Deposito 8,50 + estintore dedicato 14 Corridoio - maniglione antipanico; uscite coperte con tettoia
3 Amb. Medicina 12,00 15 Deposito 16,00 oanm:_Bm:ﬁm.N_o:o REI60 (porta inclusa)
Generale + estintore dedicato
Amb. Medicina Accettazione -
4 Generale 12,00 16 CUP 35,00
5 >3%.mq_“\a_wmﬂmnm_:m 12,00 17 Attesa 30,00 minimo 32 attese sedute
6 >3%mq_“\n_wm_.mnm_:m 12,00 18| WC handy 4,00 con estrattore
7 |Amb. Pediatria| 12,00 19| Deposito 5,00 compartimentazione REIBO (porta inclusa)
+ estintore dedicato
8 WC 1,70 con estrattore 20 | Amb. prelievi 12,00 n. 2 punti prelievo
9 Anti 4,00 21|  Amb. 17,00
infermieristico
10 wC 1,70 con doccia + estrattore 22 Amb. salute 17,00
mentale
11 Anti 4,00 23| Ambulatorio 17,00
12| Ambulatorio 12,00

Requisiti generali

Simboli

conformita norme antincendio; in particolare si chiede:
- strutture R60; compartimentazioni REIG0

- pareti: classe 0 reazione al fuoco
- pavimenti e soffitti: max classe 1 reazione al fuoco

trasmittanza chiusure esterne (pareti, infissi, solai): coerente con Zona climatica E
conformita NTC (DM 14.01.2008 e s.m.i.); carico accidentale solaio piano terra 3,00 KN/mq

@] Pulsante manuale di allarme antincendio

[E] |Estintore 34A 144BC

. AR " REle0 | Porte con caratteristiche REI 60 di resistenza al fuoco
tutti i lavabi e i bidet serviti con acqua fredda e calda
illuminamento medio sul piano di lavoro 500 lux AMBULATORI; 200 lux CORRIDOIO @ Uscita di sicurezza con maniglione antipanico
120/2M e passaggio netto pari a 2 moduli (120 cm)

PLANIMETRIA ARCHITETTONICA
E ANTINCENDIO
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ASSICURARE Tint 22°-26°C,
COMPLETO DI
ALLACCIAMENTO CON:

N. 1 PRESA 2P+T/10-16A

N. 1 INTERRUTTORE
BIPOLARE

BLOCCO PRESA DOTATO DI
n.2 PRESE RJ45 CAT.6

PULSANTE DI ATTIVAZIONE
MANUALE ALLARME
ANTINCENDIO
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LEGENDA:
PLANIMETRIA DOTAZIONI IMPIANTISTICHE
SIMBOLO | DESCRIZIONE SIMBOLO | DESCRIZIONE SIMBOLO | DESCRIZIONE MECCANICHE, ELETTRICHE E SPECIALI MINIME
o PRESA UNEL 10-16A C5 | WeaNTo sTmcERDIo
i I DISTRIBUZIONE. [ e | O | srem
m (CALDOIFREDDO) ATTO AD [ |presa ruscars 2] ALLARVE ANTIGENDIO "PA"
[

PUNTO LUCE A PARETE

BOILER COMPLETO DI
ALLACCIAMENTO CON:

N. 1 PRESA 2P+T/10-16A

N. 1 INTERRUTTORE BIPOLARE

PULSANTE DI RIPRISTINO
CHIAMATA WC DISABILI

AUTOALIMENTATO 24W PL
SOLO EMERGENZA

ESTRATTORE TIPO "VORTICE"
min 3 vol/h, COMPLETO DI
ALLACCIAMENTO A
INTERRUTTORE LUCE E
TEMPORIZZAZIONE

PULSANTE A TIRANTE
CHIAMATA WC DISABILI
SERVIZI CON DOCCIA

QUADRO RACK CON PATCH
PANEL PREDISPOSTO

PULSANTE SGANCIO
GENERALE IMPIANTO
ELETTRICO

CENTRALINA DI SEGNALAZIONE
CHIAMATA WC DISABILI

NODO EQUIPOTENZIALE

RILEVATORE FUMI
ANTINCENDIO

POZZETTO CON
DISPERSORE DI TERRA

U.O. TECNICA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna
DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

POLO SANITARIO DI CREVALCORE

Prefabbricato per I'erogazione dei servizi del Polo Sanitario
fino al ripristino dell'agibilita
Progetto di massima




