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IMP.TI MECCANICI

Pianta Piano interrato

Impianto Idrico Sanitario e Scarichi

Impianto di sollevamento

D

SIMBOLO

LEGENDA SANITARIO-SCARICHI (RD)
Posizione EPU
appaltoDESCRIZIONE

TUBAZIONE di scarico a soffitto in PE AD tipo Geberit

TUBAZIONE di scarico a pavimento PE AD tipo Geberit

SCARICO in acciaio inox

Scarichi e pluviali a pavimento esclusi dalla fonitura di Busi Impianti

POZZETTO di raccordo

GRUPPO pompe di sollevamento (con pompa di riserva)

DISOLEATORE

SIFONE FIRENZE

Scarichi e pluviali a soffitto esclusi dalla fonitura di Busi Impianti

Circuito acqua fredda sanitaria (FP)

Scarico condensa

A

SF

D

LEGENDA POZZETTI esclusa fornitura BUSI

CADITOIA AL PIANO TERRA CORTE INTERNA

PARTICOLARE SOLLEVAMENTO NERE "GS2"

scala 1:25

PARTICOLARE SOLLEVAMENTO METEORICHE "GS1"

scala 1:25

PARTICOLARE SOLLEVAMENTO METEORICHE "GS4"

scala 1:25
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