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BLOCCO DI CEMENTO

PARTICOLARE DI

POSA E
SCAVO PER TUBAZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO

(FUORI SCALA)

FILO TERRENO

MINIMO 700

SABBIA
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STRATO DI SABBIA
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TIPICO BAGNO CON DOCCIA

Ricircolo sanitario

_OQ_QQ sanitaria

I
I Valvole a sfera a

cappuccio cromato

TIPICO BAGNO DISABILE

91/2"

GENERALE SCALA 1:200

TUBO IN POLIETILENE AD PN16 DN100 DE140

TMC.56.B

PER PROSEGUIO VEDERE DISEGNO GENERALE PT
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CONTATORI ESISTENTI
IDRICO E ANTINCENDIO

JT_
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WC-BIDET _

Ricircolo sanitario

_oQ_ao sanitaria

Valvole g sfera a
cappuccio cromato

i MC.127
LAVABO H

TUBAZIONE INTERRATA IN  POLIETILENE AD PN 16 DN 100 DE 140
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TUBAZIONE INTERRATA IN

DN 80 DE 110

POLIETILENE AD PN16

FP — 6171/4
CS — 81"1/4
RS — 81/2”

TIPICO BAGNO PUBBLICO

Fredda potabile
Ricircolo sanitario

_OQ_QQ sanitaria SIMBOLO DESCRIZIONE POS. EPU
| Valvole g sfera ohﬁ
| cappuccio cromato UNI 70
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ATTACCO MOTOPOMPA NOTA BENE
1MC.52 ] TUTTE LE TUBAZIONI IN ALIMENTO AGLI UNI 70
: SONO IN POLIETILENE PN16 DN8O DE110
%
STACCO DAl ‘»Q
MREDOA 91 /2" TUBAZIONE INTERRATA IN
CALDA 1 m POLIETILENE AD PN16
_M DN 80 DE 110
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A»\ Ventilazione — @110
O %
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Spostamento a soffitto del piano
Scarichi nere — 110
Ventilazione — 8110

FP - 61"1/4
CS - #171/4
RS — 01/2"

Spostamento a soffitto del pian
Scarichi nere — 8110
Ventilazione — ¢110

FP - 6171/4
CS - #1™/4
RS - ¢1/2"

Spostamento a soffitto del piano
Scarichi nere — 8110
Ventilazione — ¢110

Scarichi nere — 6110
Ventilazione — #110

FP - 61
S — ¢1”
RS — 81/2"
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TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE AD PN 16 DN 100 DE 140

SCHEMA SERVIZIO TIPO
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TUBAZIONE INTERRATA IN  POLIETILENE AD PN 16 DN 100 DE 140

SCHEMI TIPICI DI' VENTILAZIONE

#63

#110

™MC.120

Particolare installazione \_Zmﬂ
idrante UNI45
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(Fuori scala)

MC.50

Particolare attraversamento tubazioni di ACCIAIO
in parete di compartimentazione (Fuori scala)

F
ti
in solaio

— Parete di

compartimentazione ,_

MC.50

Spostamento a
Scarichi nere —

LEGENDA:

Particolare attraversamento tubazioni di ACCIAIO
in solaio di compartimentazione (Fuori scala)

NB. PREVEDERE TAPPI DI ISPEZIONE ALLA BASE DI OGNI' COLONNA DI' SCARICO

SONO INOLTRE DA REALIZZARE TAPPI DI' ISPEZIONE NEI' TRATTI ORIZZONTALI

NB.: TUTTE LE TUBAZIONI DI SCARICO DOVRANNO

PRESENTARE

UN MANICOTTO REI 120 NEGLI ATTRAVERSAMENTI VERTICALI DEI SOLAI

E 2 MANICOTTI

DIAMETRI ATTACCHI DI' SCARICO SINGOLI UTILILIZZL:
LAVABO-LAVABO CLINICO

WC NORMALE E PER DISABILI

LAVAPADELLE

VUQTATOIO

VASCA PER DISABILI E NORMALE

DOCCIA £ DOCCIA FILO PAVIMENTO
PILOZZO—LAVELLO-BIDET

N.B.: TUTTI LE COLONNE DI' SCARICO DEVONO PRE
ABBATTIMENTO ACUSTICO (MINIMO 13 db(A))

yx  COLONNA DI' SCARICO ACQUE NERE

y  COLONNA DI VENTILAZIONE

TUBAZIONE SCARICO

RETE DI VENTILAZIONE

soffitto del piano
#110

Ventilazione — 6110

FP - 81°1/4
CS — #1"1/4
RS — ¢1/2"

—

IN QUESTO PUNTO LA TUBAZIONE
ACQUA POTABILE CALA NEL CUNICOLO
PER SEGUITO VEDI DIS. IMP. SANITARIO
AL PIANO SEMINTERRATO

REI' 120 NEGLI ATTRAVERSAMENTI ORIZZONTALI DI' PARETI REI

DN40

DN110
DN110
DNT110
DNS0
DNSO
DN50
SENTARE ADEGUATO

MC.138

MCA137
MC137-1MC.138

in pare

Struttura metallica ad —
anello flessibile in acciaio
inox, con inserito internar
materiale termoespandente
resistente all’'umidita

M™C.139

NB. NEI VAR SERVIZI SONO RAPPRESENTATI
DELLE TUBAZIONI CHE SI' STACCANO DAl MON
QUESTI DIAMETRI' CORRISPONDONO ANCHE AL
A CAPPUCCIO CROMATO. LE TUBAZIONI INTER
UTILIZZI SONO DA REALIZZARE IN' TRACCIA A

DIAMETRI ATTACCHI PER H20 FREDDA/CALDA
LAVABO—-DOCCIA—-BIDET

WC NORMALE E PER DISABILI ( SOLO FREDC
LAVAPADELLE

VUOTATOIO
VASCA PER DISABILI E NORMALE

><I VALVOLA DI' INTERCETTAZIONE

Circuito acqua calda sanite

Circuito ricircolo

51| Montanti Reti Idriche

Q Montanti Reti Antincen

RUBINETTO A SQUADRA ¢1
APPARECCHI SANITARI MC.
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& PROGETTISTI INCARICATI PROGETTISTA SICUREZ:
/ . 3 . . . Ing. Gabriele ZINGARETTI Ing. Gian Paolo FACCANI Ing. Davide CAPEL
»—__Dalla centrale di pressurizzazione posta al piano seminterrato a
COLLABORATORI DEI PROGETTISTI INCARICATI
a Progetto Architettonico Progetto impianti meccanici
Arch. Gianni SACCONE Per. Ind. Giacomo PAREN"
Q Arch. Andrea RAGAZZINI Progetto impianti elettrici
a Per. Ind. Fabio PENACCHIONI Ing. Luciano ZANNI
Progetto Strutturale Analisi del verde
a Prof. Ing. Raffaele POLUZZI Dott. Alberto  DIOLAI
Ampliomento principale Indagine Geognostica
¥ Ing. Fausto FRASCAROLI R.G.A s.r.l — Ferrara
Servizio Mortuario
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