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Lo schema rappresenta la soluzione tecnica progettuale ipotizzata
dalla Stazione Appaltante; resta inteso che spettera unicamente
all'Affidatario la responsabilita di definire nelle fasi successive di
progettazione (fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed
esecutivo) tutti i componenti, che ancorché non rappresentati
graficamente, siano necessari per il buon esito della funzionalita,
della sicurezza e per |'ottenimento delle autorizzazioni da parte
delle Autorita competent.

Eventuali soluzioni progettuali proposte dall'Affidatario che
dovessero prevedere modifiche agli impianti esistenti, diverse da
quelle strettamente necessarie per l'installazione del cogeneratore
e componenti accessori, dovranno essere sottoposte, concordate
ed autorizzate dalla Stazione Appaltante.
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Il tratteggio circoscrive |'area ipotizzata ai fini delle
esigenze impiantistiche per la collocazione dei
dissipatori termici sulla copertura. Tale area dovra
essere dotata di elementi e barriere fissate alle
strutture, da valutarsi con oneri e responsabilita a
totale carico dell'Affidatario, che consentano agli
operatori che attraverso il lucernario salgono sulla
copertura per le eventuali opere di manutenzione ai
dissipatori, di operare nel pieno rispetto delle
normative antinfortunistiche.




