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DENOMINAZIONE UTENZA 2 | AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO Q.SECONDARIO Q. SECONDARIO
31 2 1 SETT. TERMICQ SETT. FRIGO 1
POTENZA NOMINALE kW | 4 |350KVAR J50KVAR J50KVAR 36 120
k| TENSIONE NOMINALE v | 5380 380 380 380 380
CORRENTE NOMINALE A |6 505 505 54.7 182
L | SCHEMA FUNZIONALE FG | 7
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L POLI N[ 94 4 4 4 4
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| TIPO 18
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1 PANNELLO 3 PANNELLO 4 PANNELLO 5
J| DENOMINAZIONE UTENZA 2 Q. SECONDARIO Q. SECONDARIO Q. SECONDARIO
3 SETT. FRIGO 2 SETT. FRIGO 3 SETT. FRIGO 4
POTENZA NOMINALE kW | 4 186 96 330
K| TENSIONE NOMINALE vV |5 380 380 380
CORRENTE NOMINALE A |6 285 146 380
|| SCHEMA FUNZIONALE FG | 7
MARCA — TIPQ 8 SACE S5H400 RIM i SACE S4H250 RIM SACE SEH630 ESTR.
L POLI N |9 4 4 4
TIPO DI SGANCIATORE 10 PR211 U PR211 U PR211 U
| INTERRUTTORE CORRENTE NOMINALE /In AN 400 250 630
M POTERE D'INTERRUZIONE kA |12 65 65 ggo
TARATURA TERMICO A |13 400 250
| TARATURA MAGNETICO A |14 101t/ 40 Itk 49_I|:£L
CORR. INTERV. DIFF. A |15
N| DIFFERENZ./T Fo TEMPO DI INTERV. DIFF. ms. [ 16
FUSIBILE PORTATA A |17
| TIPO 18
o] FONTATIERE CORRENTE D'IMPIEGO A |19
RELE' TERMICO TARATURA A |20
| TRASFORMATORE DI CORRENTE A/A| 21 E. CTR4/500 500/5A E. CTR4/500 500/5A E. CTR6/1000 1000/5A
| TRASFORMATORE DI TENSIONE V/V |22
P| AMPEROMETRO t.s A |23 FRER F96E 500,/5A FRER F96E 500/5A FRER F96E 1000/5A
| | VOLTMETRO _ t.s vV |24
CONDUTTORE DI TERRA mm?|25
SIGLA 26
CAVO PO 27 FG7R FG7R FG7R
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