S.03 S.02 S.01 ul
|| || | | 1 L ] || 1 1l | 1 1 | F] MO d el I O : Dl
INFISSI ESTERNI
| s.11 |
DISPOSITIVI DI LAVORAZIONE SISTEMI DI : Modello: C1
CONTR. MODELLO  PRESTAZIONE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE APERTURA VETRI OSCURAMENTO ACCESSORI _ ) L - Modello: A1 Modello: A2 Modello: A3 Modello: B1
I “\\ \ M SPECCHIATURA CIECA SPECCHIATURA CIECA SPECCHIATURA CIECA SPECCHIATURA CIECA SPECCHIATURA CIECA
. | ‘ U —] 1S.10
0 - P. Seminterrato N — | |/s.10]
S.01 El Profilo freddo 2.00 | 0.93 | Serramento in alluminio a Alluminio verniciato Ral a Maniglia . 5 m) _ - - . .
profilo freddo scelta DL g = —
S.02 El Profilo freddo 2.00 | 0.93 | Serramento in alluminio a Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- --- --- |
profilo freddo scelta DL
S.03 El Profilo freddo 2.00 | 0.93 | Serramento in alluminio a Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- --- --- Sl
profilo freddo scelta DL i
S.04 El Profilo freddo 2.00 | 0.93 | Serramento in alluminio a Alluminio verniciato Ral a Maniglia a a — - o , - -
profilo freddo scelta DL B —”P:[
S.05 13 5.45 | 3.00 Portone sezionale Pannelli sandwich in Ral a Telecomando/chiave N. 4 telecomandi + Griglia JI / S.09
acciaio zincato verniciato | scelta DL (dall'esterno) + pulsante di aerazione permanente 1 7 I ~
isolati termicamente apertura (dall'interno) sup. = 1/100 sup. lorda ' m
locale F— - - — — J
S.06 12 4.30 | 3.00 Portone sezionale Pannelli sandwich in Ral a Telecomando/chiave N. 4 telecomandi + Griglia g = ——
acciaio zincato verniciato | scelta DL (dall'esterno) + pulsante di aerazione permanente | [ | — ==
isolati termicamente apertura (dall'interno) sup. = 1/100 sup. lorda | I | S.08 =
locale - — - eSS R - IIIIE_'%
S.07 El Profilo freddo 2.00 | 0.93 | Serramento in alluminio a Alluminio verniciato Ral a Maniglia | ]J S05 S06 ] f
profilo freddo scelta DL ﬂ : : .07
S.08 F1 Profilo freddo 2.00 | 2.53 Porta due ante Alluminio verniciato Ral a Maniglia con serratura 7 P
scelta DL ,./ —
S.10 11 3.35 | 3.00 Portone sezionale Pannelli sandwich in Ral a Telecomando/chiave Parti trasparenti N. 4 telecomandi + Griglia . - -
acciaio zincato verniciato | scelta DL (dall'esterno) + pulsante in plexiglass di aerazione permanente 7 - \J
isolati termicamente apertura (dall'interno) sup. = 1/&)(‘):2l Izup. lorda o P — % VISTA ESTERNA VISTA ESTERNA VISTA ESTERNA VISTA ESTERNA zlcl)lgt:lt-élrr:le(:)stra R22 apribile VISTA ESTERNA
S.11 11 3.35 | 3.00 Portone sezionale Pannelli sandwich in Ral a Telecomando/chiave Parti trasparenti N. 4 telecomandi + Griglia ’ P Piano Seminterrato . — Porta-finestra R20 apribile allinterno m = < - VISTA ESTERNA
acciaio zincato verniciato | scelta DL | (dall'esterno) + pulsante in plexiglass di aerazione permanente - 1: 200 'l N | 398 | 255 JUl
isolati termicamente apertura (dall'interno) sup. = 1/100 sup. lorda ~ ) - |T - T N t ! Tt
locale
, ~
S.12 F2 Profilo freddo 1.30 | 2.10 Porta una anta Alluminio verniciato Ral a Maniglia con serratura zor’it;iznjls.itr:‘t’eﬁo || \ I \ INTERNO
scelta DL P N \ N \
_ N INTERNO INTERNO INTERNO | \ INTERNO INTERNO | \
0 - P. Sem. ingresso RO7 R.03 R.02 R.O1 .
S.09 D1 Taglio termico 6.60 | 2.68 | Vetrata con porta a due Alluminio verniciato Ral a Radar rilevazione di --- - Pulsante di apertura + | F— _ — T T — 1 [iql :L - — - T 1 1 |
ante scorrevoli scelta DL | rilevazione di presenza su dispositivo di apertura di : I o T S L H - == I T ]
sovrapposte e parti fisse entrambi i lati emergenza a I / ’ L]
sfondamento totale-TOS -
—_— e L / —
I i
398 | 255 |7
[ R.23 { 100 l l 200 l l 400 | ‘ Y,
1-P. Rialzato | i T i T T T o417 estenno T R 60 ! T _—
R.01 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al m % ESTERNO ESTERNO ESTERNO L - -
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro R.11 | 100 | ESTERNO
R.02 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al - c _ - ? ? ESTERNO
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro i
R.03 A5 Taglio termico 13.02 | 0.91 | Finestra a nastro con parti Alluminio verniciato Ral a Apertura elettromeccanica Veneziana interna al L
apribili e parti cieche scelta DL per singola anta vetro — Model |O - A4
R.07 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al R12 L : Model | 0: B2 MOd eI | o' E1 Model | o' F1
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro m ' : '
R.08 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Pannelli sandwich in Ral a Maniglia Veneziana interna al - ll: o d ” .
anta apribile anta/vasistas | acciaio zincato verniciato | scelta DL vetro T i ' —— Modello: F2
isolati termicamente R.13 L]
R.09 Al Taglio termico 1.00 | 1.75 | Finestra una anta apribile Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- Veneziana interna al --- I
anta/vasistas scelta DL vetro R14 c ;ﬂ J
R.10 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- Veneziana interna al --- "" E ] il
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro =8
R.11 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al — J
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro L
R.12 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al  ES— I ISy LH i -
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro / J Jl \ |J = . L 4
R.13 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- Veneziana interna al --- 528 | R15 | | R.16 | | R17 | R.18 R.19 =
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro : .
R.14 Al Taglio termico 1.00 | 1.75 | Finestra una anta apribile Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al EB iferi i delle facciat i
sl Dt bigicsof ot |
R.15 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al ' ' |
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro VISTA ESTERNA |
R.16 Al Taglio termico 1.00 | 1.75 | Finestra una anta apribile Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- Veneziana interna al --- . .
anta/vasistas scelta DL vetro Piano Rialzato INTERNO % B— |
R.17 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al . I" "I I
L . . 1:200 |
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro
R.18 A2 Taglio termico 2.00 | 1.75 | Finestra due ante con una Alluminio verniciato Ral a Maniglia Veneziana interna al —IEQEQEQEQE_L l
anta apribile anta/vasistas scelta DL vetro |
R.19 Al Taglio termico 1.00 | 1.75 | Finestra una anta apribile | Alluminio verniciato Ral a Maniglia - Veneziana interna al -- B 210 | 215 | 200 | 215 | 210 L
anta/vasistas scelta DL vetro | T 1 1049 T 1
R.20 Bl Taglio termico 0.95 | 2.80 | Porta finestra una anta Alluminio verniciato Ral a Maniglia/maniglia H ‘ | ‘ I ESTERNO VISTA ESTERNA VISTA ESTERNA =
_ _ ' _ _ scelta DL - S = 19 VISTA ESTERNA ——
R.21 A3 Taglio termico 4.00 | 1.75 | Finestra quattro ante con Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- Veneziana interna al INTERNO 6 | 125 6 VISTA ESTERNA
due ante apribili scelta DL vetro . 1 ? INTERNO INTERNO
anta/vasistas Modello: A5
R.22 B1 Taglio termico 1.00 | 2.80 | Porta finestra una anta Pannelli sandwich in Ral a Maniglia/maniglia - - --- e e — 1
acciaio zincato verniciato | scelta DL
isolati termicamente 1 T3 i
R.23 A3 Taglio termico 4.00 | 1.75 | Finestra quattro ante con Alluminio verniciato Ral a Maniglia --- Veneziana interna al --- !
due ante apribili scelta DL vetro 200 200
anta/vasistas C.06 C.05 c.04 C.03 C.02 ESTERNO + + +| | ! l%
R.24 G1 - 1.30 | 3.50 Porta una anta + Pannelli sandwich in Ral a Push-bar + maniglia Parti trasparenti -- - [ /N [
sopraluce fisso acciaio zincato verniciato | scelta DL in plexiglass s ESTERNO ESTERNO / AN X
isolati termicamente _ 7 H / N
R.25 H1 --- 4.20 | 3.50 Portone sezionale ad Pannelli sandwich in Ral a Radar di rilevazione di Parti trasparenti --- Griglia di aerazione I_L - S _l_|
apertura veloce per uso | acciaio zincato verniciato | scelta DL | presenza su lato esterno + in plexiglass permanente sup. = 1/100 !
intensivo isolati termicamente pulsante di apertura sup. lorda locale J—l—l
allinterno = GR I SISTEMA
R.26 A4 Taglio termico 10.49 | 1.52 | Finestra cinque ante di cui Alluminio verniciato Ral a Argano --- --- --- [ | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | — Tip.01 FRANGISOLE
due apribili a vasistas scelta DL c.07 \ ESCLUSO DAL Modello : GR.01 Modello : GR.02
R.27 H1 4.20 | 3.50 | Portone sezionale ad Pannelli sandwich in Ral a Radar di rilevazione di Parti trasparenti Griglia di aerazione [ 5 PRESENTE ' ' | 130 |
apertura veloce per uso | acciaio zincato verniciato | scelta DL | presenza su lato esterno + in plexiglass permanente sup. = 1/100 ’ _GR I | M —— —1— APPALTO T T
intensivo isolati termicamente pulsante di apertura sup. lorda locale Tip.02 — —f ESTERNO
all'interno i ]
R.28 B2 Taglio termico 1.25 | 2.57 | Porta finestra una anta + Alluminio verniciato Ral a Push-bar + maniglia Ferma porta esterno a , . I : : ©
parte fissa scelta DL pavimento - | - = = : :
‘ | it =/ VISTA ESTERNA 0
: — = Tip.02 S ! !
2-P.Primo INTERNO VISTA ESTERNA VISTA ESTERNA
C.01 C1 Taglio termico 1.20 | 2.10 Porta una anta Alluminio verniciato Ral a Maniglia con serratura --- --- --- . . INTERNO
scelta DL Piano Primo-Copertura INTERNO
o M ﬁ
% 100 100
LUCERNAR] .
ESTERNO ESTERNO 200
DISPOSITIVI DI LAVORAZIONE SISTEMI DI ESTERNG 202 . Y 590 = S 430
CONTR. MODELLO PRESTAZIONE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE APERTURA VETRI OSCURAMENTO ACCESSORI
Modello: G1 Modello: H1
2- P. Primo COMUNE DI BENTIVOGLIO
C.02 LO1 Taglio termico 144 | 1.44 Lucernario cupola a Policarbonato ascelta DL dispositivo di apertura - tenda interna per - Modello: 11 Modello: 12 Modello: 13 Modello: LO1 SesTRmmnn N° PROGR.
parete doppia forma a elettrico lucernari ) . | 144 | sesanes ¢
vela ribassata T T se0%20s:: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Cc.03 LOo1 Taglio termico 1.44 | 1.44 Lucernario cupola a Policarbonato a scelta DL dispositivo di apertura tenda interna per - 217 EMILIA-ROMAGNA _ Istituto delle Scienze Neurologiche :
parete doppia forma a elettrico lucernari /——\ tiie2%::: Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna  istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
vela ribassata JT. 144 JT. / N Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Cc.04 LO1 Taglio termico 1.44 | 1.44 Lucernario cupola a Policarbonato a scelta DL dispositivo di apertura tenda interna per =2 T 1
parete doppia forma a elettrico lucernari - —4— / \ CONSEGNA VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
Vela ribassata e 2 120 2 DATA E PROT. DATA E PROT.
C.05 LO1 Taglio termico 1.44 | 1.44 Lucernario cupola a Policarbonato a scelta DL dispositivo di apertura tenda interna per 164 |
parete doppla forma a elettriCO |Ucernari [— TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE
vela ribassata 2 Z
C.06 LO1 Taglio termico 1.44 | 1.44 Lucernario cupola a Policarbonato a scelta DL dispositivo di apertura tenda interna per
parete doppia forma a elettrico lucernari - -
vela ribassata o I S
Lo o
C.07 LO1 Taglio termico 1.44 | 1.44 Lucernario cupola a Policarbonato a scelta DL dispositivo di apertura tenda interna per ™ = § OSPEDALE DI B E NTIVOG I-Io
parete doppia forma a elettrico lucernari
vela ribassata 120
o NUOVO PRONTO SOCCORSO
N ]
o PROGETTO ESECUTIVO
SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO
GR Tip.02 200 53 gggiaan?iipiggg;;"ﬁﬁgin:tg Alluminio Ral Copertura VISTA IN PIANTA SEZIONE VERTICALE
sul lato interno con lamiera verniciato
i fasci lateral
cerante 4500 VISTA ESTERNA } VISTA ESTERNA 420 ' } 835 } } 430 . ’ o ?
GR Tip.02 200 53 e e e =2l Alluminio Ral Copertura v ! t I I I I t
aerante di 50X20 cm ? ? I I Particolare Lucernario _ o o AZIENDA USL
GR Tip.01 60 50 Griglia di Alluminio Ral Copertura o o ol e L L L Y L L L L - R - | Ing. Fabio Penacchioni Ing. Daniele Biondi DI BOLOGNA
ventilazione ad |  verniciato Il Il m. l M 1l T Tl 1:5 _ DELEGATO CON DELIBERA
alette antipioggia INTERNO | ' Lucernario a cupola con apertura N. 275 del 26/10/2016
:=| I: | I I I Il 1 I elettrica e dispositivo di IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
= I I I I Il Il I Il os_curamento PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI TECNICO PATRIMONIALE
| ! Rif. E.P.U. 1.B.12.2-1.B.12.3-1.B.12.6 (Ing. Francesco Rainaldi)
| | | | | I I | | Studio AZ S._r.l. _ P.l. Leonardo Belloni
ESTERNO ) I | | | | | | | | | | | Per. Ind. Loris Amaduzzi DIRETTORE GENERALE
1 1 I I I I 1 I Profilo bl . Dott. ssa Chiara Gibertoni
rofilo blocca guaina
g COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE | COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE RESPONSABILE
I I I I I I I I UO Servizi Progettazione Edile
| | | | | | | | | | | | Geom. Umberta Ugolini Ing. Franco Emiliani
LA QUOTA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI RIPORTATA IN PIANTA, IN I I RESPONSABILE PROCEDIMENTO
PARTICOLARE DELLE PORTE SI RIFERISCE ALLA DIMENSIONE DELLA LUCE I I [ [ I I I Il Ing. Francesco Rainaldi
FINITA DEL VANO, AL NETTO DELLO SPESSORE DELL'IMBOTTE, DEI - [ || I I I I [ ||
MANIGLIONI E DI OGNI ALTRO INGOMBRO; LA DIMENSIONE DEL VANO GREZZO ' ' I I 1 ' rresoo: OSPEDALE DI BENTIVOGLIO INGEGNERIZZAZIONE BIM
SARA' STABILITA IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA DITTA FORNITRICE. I I , Impermeabilizzazione con doppia vtlgriabeni
| VEDI PARTICOLARE - T 1 I I I I I I uaina bituminosa CODIGE EBIFICIO -
- Tav. 8.04 VEDI PARTICOLARE - Tav. 8.04 VEDI PARTICOLARE - Tav. 8.04 VEDI PARTICOLARE - Tav. 8.04 gu EDIFICIO:
LE PRESTAZIONI, DESCRIZIONE, DISPOSITIVI DI APERTURA, ACCESSORI, ECC. || ( ) I I ( ) I 0 ( ) 0 || ( ) I le—_E-F’-U- TNT - 1.B.G2.16 (onere); “uovo PRO“TO socconso 140
DEGLI INFISSI ESTERNI, SONO ELENCATE NELLE TABELLE RIPORTATE SOPRA; ' ' ' ' ' ' L - guaina - 1.8.D4.3 _— BIREZIENE LAVOR)
LA MODALITA' DI APERTURA DELLE SINGOLE ANTE E' RIPORTATA NEGLI I I J L
SCHEMI GRAFICI DI OGNI SINGOLA TIPOLOGIA. I I I I I I I I — - - - - - - - - - - ~ - — - - — ELABORATO: CODICE PROG. |ELAB. N.
Silicone per tenuta all'aria su tutto ELABORATI OPERE EDILI
1 I Il INTERNO I Il INTERNO I [l INTERNO I s peﬁmeﬁg L Rialzo per posa lucernario in PE EDS.02
|| INTERNO 1 s = = muratura di blocchi di leca Cap.8 ABACO INFISSI
o Rivestimento interno con t:i?"gﬁl_f,oﬁo ; fgog;aga vista Infl S S| ESt ern | SOSTITUISCE IL N.
veletta in cartongesso T T e ) SOSTITUITO DAL N.
— _ — Rif. E.P.U. 1.B.G1.12 ARCHIVIO USL N.: DATA: SCALA: REFERENTE AMMINISTRATIVO: AGGIORNAMENTI
Marzo 2017 indi
' ‘ ’ t t t ARCHIVIO N.: FILE: MODO01 PsqB01 ADT
ESTERNO ESTERNO ESTERNO ESTERNO Rev. 5.1 del 26/10/2016 2 4
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