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PIANO ATRIO

PIANO MEZZANINO

PIANO BASE

PSG ATRIO

QUADRO ATRIO - QGA

0

RACK DATI CENTRO STELLA ESISTENTE

LOCALE CENTRO STELLA OSPEDALE

0

RACK DATI

GRUPPO DI CONTINUITA'

[15 kVA - 3F+N/F+N]
"UPS"

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
POMPE DI

 CIRCOLAZIONE

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 15kVA

PROTEZIONE LINEA
QUADRO ELETTRICO

MARKET
QUADRO ELETTRICO

POWER CENTER ESISTENTE - QPCE

MARKET

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 10 kVA

PROTEZIONE LINEA
QUADRO ELETTRICO

EDICOLA
QUADRO ELETTRICO

EDICOLA

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 50 kVA

PROTEZIONE LINEA
QUADRO ELETTRICO

BAR
QUADRO ELETTRICO

BAR

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 70 kVA

PROTEZIONE LINEA
QUADRO ELETTRICO

RISTORO
QUADRO ELETTRICO

RISTORO

PSG UPS

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 50 kVA

PROTEZIONE LINEA
QUADRO ELETTRICO

AUTORIMESSA
AUTORIMESSA

QUADRO ELETTRICO
ANTINCENDIO

ELETTROPOMPE

PSG AUT

LOCALE CONTATORI LOCALE TECNICO AUTORIMESSA

LOCALE TECNICO RETRO PORTINERIA

QUADRO ELETTRICO
QUADRO (QE_PV)

IMP. FOTOVOLTAICO

FOTOVOLTAICO
INVERTER IMPIANTO

N 8 STRINGHE DA
IMPIANTO FTV

22 PANNELLI-TOT.176 

CIRCUITO ALIMENTAZIONE RETE B.T. ORDINARIA

CIRCUITO ALIMENTAZIONE RETE B.T. PRIVILEGIATA

LEGENDA LINEE/COLORI

CIRCUITO PANNELLI SOLARI
(CAVO PV1-F 0.6/1 kV - 1x4 mmq)

AL QUADRO CUCINA

PSG FTV

IMPIANTO FTV 40kW DA PREVEDERE SU EDIFICIO CUCINA

CAVO 12 FIBRE MULTIMODALI 50/125 - OM3

CAVO 12 FIBRE MONOMODALI 9/125 - OS2

Iccmax: 50kA

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 30 kW

PARCHEGGIO
QUADRO ELETTRICO

OVEST ENEL

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 30 kW

PARCHEGGIO EST
QUADRO ELETTRICO

AVIS

CONSEGNA ENEL

Wh

SISTEMA TT
400-3FN 30 kW

PARCHEGGIO OVEST
QUADRO ELETTRICO

AVIS

ARMADIO IN VETRORESINA PER
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IE08
SCHEMI ALIMENTAZIONE ELETTRICA,

1:---

QUADRI GENERALI, RETE DATI E
SPECIALI

Iccmax: 10kA Iccmax: 10kA Iccmax: 15kA Iccmax: 15kA Iccmax: 15kA

PAN

CENTRALE EVAC CENTRALE FIRE

BANCONE PORTINERIA

PANNELLO RIPETITORE

PAN
PANNELLO RIPETITORE

LOCALE GAE - CENTRALI TECNOLOGICHE

A CONTROLLORI
DI VARCO
(VEDI TIPICO)

CUP
QUADRO ELETTRICO

PREFERENZIALE NO-BREAK

LINEA PULSANTI DI SGANGIO
(CAVO FTG10OM1 3x1,5)

WI-FI
TD

TD

CABLAGGIO STRUTTURATO PER:
· PUNTI RETE DATI
· PUNTI TELEFONICI
· ACCESS POINT
· TELECAMERE

CABLAGGIO STRUTTURATO PER:
· PUNTI RETE DATI
· PUNTI TELEFONICI
· ACCESS POINT
· TELECAMERE

CAVO UTP CAT. 6 - CPR

PARCO ESTERNO E 
CORRIDOIO E

UTENZE COMUNI

CS

1

BUS Tema

SCHEDA CAVI 

Conduit Line

AWG 18 2 x 0,35 mm 

CABLE
NO

1 CAVO  LON PROTOCOL 

Conduit Type 

Belden 8761

2 bus lon +  8 x 0,35 mm 
2 CAVO A CORREDO 

3

Equipped

NNVVK 3 x 2.5 mm 

CAVO POTENZA 220 Vac

4

UTP  8 x 018  mm UTP cat 6

CABLE NETWORK

5
CAVO STATO PORTA 

NNVVK 2 x 0.5 mm 

Alim.220Vac

4

3

da QE

Alim

230Vac

ALM300

BOX

FG16OR16

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI

5

23

FG16OR16

1

BUS Tema

5

23

1

BUS Tema

5

23

1

BUS Tema

5

23

1

BUS Tema

5

23

parcheggio

PRESA RJ45 INTERNA ENTRO

ARMADIO IN VETRORESINA PER

PROGRAMMAZIONE STAND ALONE

IL SISTEMA DOVRà ESSERE DEL TIPO

STAND ALONE DELLA STESSA TIPOLOGIA DI

QUELLA GIà PRESENTE NELLA STRUTTURA E

DOVRA' RICONOSCERE IL BADGE AZIENDALE E

NON IL SINGOLO UTENTE

ARMADI CONTATORI E
DISTRIBUZIONE - TIPO 1

VEDI PARTICOLARE VANO
ARMADI CONTATORI E
DISTRIBUZIONE - TIPO 1

VEDI PARTICOLARE VANO
ARMADI CONTATORI E
DISTRIBUZIONE - TIPO 1
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RACK DATI PARCHEGGIO

(PIANO INTERRATO)

Q_P.INT

(PIANO INTERRATO)

Q_PA

(PIANO INTERRATO)

Q_POMPE

(PIANO INTERRATO)

CONTATORE E QPL

PARCHEGGIO

(PIANO INTERRATO)

CONTATORI E QPL

ATTIVITA' ATRIO

(PIANO INTERRATO)

Q_P.EST

(PIANO TERRA)

Q_P.OVEST

(PIANO TERRA)

Q_P.EAVIS

(PIANO TERRA)

QGA

(PIANO MEZZANINO)

NUOVO RACK DATI INTERCONESSIONE

CON NUOVO ATRIO E CORRIDIOI

(PIANO MEZZANINO - POSIZIONE DA

CONCORDARE)

QPCE

(PIANO ATRIO)

PAN E BASE MICROFONICA

(PIANO ATRIO)

NUOVA CENTRALE RIVEALZIONE

INCENDIO ATRIO E CORRIDIOI

(PIANO MEZZANINO - POSIZIONE DA

CONCORDARE)

Pn = 44kWp

NUOVO IMPIANTO

FOTOVOLTAICO Pn=44

kWp (COPERTO CUCINA)

PAN

(LOCALE GAE - CENTRALI

TECNOLOGICHE)
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ALIMENTAZIONE CAVI SCALDANTI
RAMPA USCITA AMBULANZE

ALIMENTAZIONE CAVI SCALDANTI
RAMPA INGRESSO PARCHEGGIO INTERRATO

ALIMENTAZIONE CAVI SCALDANTI
RAMPA USCITA PARCHEGGIO INTERRATO

ALIMENTAZIONE CAVI SCALDANTI
RAMPA ACCESSO ATRIO

ALIMENTAZIONE CAVI SCALDANTI
RAMPA ACCESSO ATRIO

ALIMENTAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO
PARCHEGGI O INTERRATO

ALIMENTAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO
SOTTOPASSAGGIO AMBULANZE

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE
SOTTOPASSAGGIO AMBULANZE

ALIMENTAZIONE FM DI SERVIZIO
PARCHEGGIO INTERRATO

ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE
PARCHEGGIO INTERRATO

ALIMENTAZIONE IMPIANTO ESTRAZIONE FUMI
SOTTOPASSAGGIO AMBULANZE

NOTA IMPIANTO EQUIPOTENZIALE
Data la presenza di numerose forniture entranti nell'edificio
sarà necessario verificare l'equipotenzialità tra di essi,
ottenuta tramite un impianto di terra unico.
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