
54,38

CALATA TUBAZIONI AL

LIVELLO INFERIORE

AFS Ø32x3,0

ACS Ø32x3,0

RCS Ø20x2,5

SCA Øe110

Colonne di

scarico Øe110

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

c

14

15

16

17

18

19 20

22

MONTACARICHI

SPOGL.

WC

MONTACARICHI

CELLA FRIGO - DISPENSA

LOCALE

TECNICO

SPOGL.

LOCALE

TECNOLOGICO

WC

DOCCIA

AREA

DOCCIA

AREA

21

23

c

AFS Ø32x3,0

ACS Ø32x3,0

RCS Ø20x2,5

CALATA TUBAZIONI AL

LIVELLO INFERIORE

AFS Ø26x3,0

ACS Ø26x3,0

RCS Ø20x2,5

SCA Øe63

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

SCA Øe63

SCA Øe63

SCA Øe63

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

AFS Ø26x3,0

ACS Ø26x3,0

RCS Ø20x2,5

AFS Ø32x3,0

ACS Ø32x3,0

RCS Ø20x2,5

SCA Øe110

SCA Øe63

UTA.001

MANDATA

H=2235

UTA.001

RIPRESA

H=2235

ADD.001

SD.001

BOLL.001

SD.002

SC.002

SC.001

2
8
9
7

2235

2235

7
1
6
7

P.F.HVAC

001-002

P.F.UTA

001-002

P.C.UTA

001-002

P.C.ACS

001

P.C.HVAC

001-002

COLL.005-006 COLL.001-002

COLL.003-004

DEPOSITO

46,70

45,36

40,42

CALATA TUBAZIONI DAL

LIVELLO SUPERIORE

AFS Ø32x3,0

ACS Ø32x3,0

RCS Ø20x2,5

SCA Øe110

CALATA TUBAZIONI DAL

LIVELLO SUPERIORE

AFS Ø26x3,0

ACS Ø26x3,0

RCS Ø20x2,5

SCA Øe110

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

AFS Ø26x3,0

ACS Ø26x3,0

RCS Ø20x2,5

Scarico a

parete Øe50

alle

utenze

Øe63

Dalle

utenze

Øe63

Dalle

utenze

Øe110

Scarico a

parete Øe50

SCA Øe110

SCA Øe110

SCA Øe75

AFS Ø26x3,0

ACS Ø26x3,0

RCS Ø20x2,5

AFS Ø32x3,0

ACS Ø32x3,0

RCS Ø20x2,5

SCA Øe50

SCA Øe50

c

c

c

c

SCA Øe110

SCA Øe63

SCA Øe63

SCA Øe50

1

2

4

5

3

7

8

9

10

11

12

13

CUP - BACK OFFICE

CUP

SERVIZI

SELF-SERVICE

PREPARAZIONE

MONTACARICHI

ACCESSO ACCESSO

A
C

C
E

S
S

O
A

C
C

E
S

S
O

SELF-SERVICE - CONSUMAZIONE

EDICOLA - LIBRERIA - MINIMARKET

MONTACARICHI

CUP - ATTESA

NUOVO ATRIO - SPAZIO COMUNE

BUSSOLA INGRESSO BUSSOLA INGRESSO

BAR

BAR - DEPOSITO

MARKET H24

BAR

PREPARAZIONE

6

CORRIDOIO

alle

utenze

Øe63

SCA Øe110

SCA Øe110

SCA Øe75

SCA Øe110

c

AFS Ø26x3,0

ACS Ø26x3,0

RCS Ø20x2,5

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

c

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

c

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

AFS Ø26x3,0

ACS Ø26x3,0

RCS Ø20x2,5

c

AFS Ø20x2,5

ACS Ø20x2,5

RCS Ø20x2,5

AFS Ø32x3,0

ACS Ø32x3,0

RCS Ø20x2,5

SCA Øe50

alle

utenze

Øe50

SCA Øe50

Scarico a

parete Øe50

Scarico a

parete Øe50

Scarico a

parete Øe50

SCA Øe50

SCA Øe50

alle

utenze

Øe50

SCA Øe50

alle

utenze

Øe50

SCA Øe50

Scarico a

parete Øe50

SCA Øe50

alle

utenze

Øe50

Scarico a

parete Øe50

Scarico a

parete Øe50

SCA Øe63

SCA Øe63

SCA Øe63

SCA Øe75

SCA Øe110

alle

utenze

Øe50

SCA Øe75

LINEA DA COLLEGARE
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DEL COMPARTO

OSPEDALIERO

TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, IN MULTISTRATO IN PE-X/AL/PEAD ISOLATO PER

CIRCUITO IDRICO SANITARIO

TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA, IN MULTISTRATO IN PE-X/AL/PEAD ISOLATO PER

CIRCUITO IDRICO SANITARIO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA Ø = Ø TUBO

Simbolo Descrizione

TUBAZIONE CIRCUITO DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA, IN MULTISTRATO IN PE-X/AL/PEAD ISOLATO

PER CIRCUITO IDRICO SANITARIO

LEGENDA SIMBOLI

COLLETTORE PER DISTRIBUZIONE CIRCUITI IDRICO SANITARIO

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ CON GIUNZIONE A CALDO TESTA-TESTA O MANICOTTI

ELETTRICI PER SCARICO PENDENZA MINIMA 1% - CIRCUITO SCARICHI ACQUE NERE

COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE

PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO CON SIFONE

CONTATORE VOLUMETRICO

c

CIRCUITO SCARICHI ACQUE NERE ESISTENTE

COMPARTIMENTAZIONE REI

ACQUA REFRIGERATA-FREDDA SANITARIA:

A) ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  19mm per diametro esterno fino a DN50
· SPESSORE:  32mm per diametri da DN50 fino a DN150
· SPESSORE:  32mm per diametri superiori a DN150

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  13mm per diametro esterno fino a DN40
· SPESSORE:  19mm per diametri superiori a DN40

C) NELLE CENTRALI TECNOLOGICHE
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s3-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

ACQUA CALDA-ACQUA CALDA SANITARIA:

A) ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO E NEGLI AMBIENTI FREDDI
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

B) ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO RISCALDATO
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  13mm per diametro esterno fino a DN40
· SPESSORE:  19mm per diametri superiori a DN40

C) NELLE CENTRALI TECNOLOGICHE
· Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s3-d0

(conduttività termica λ 0,040 W/mK a T=40°C)
· SPESSORE:  32mm per diametro esterno fino a DN25
· SPESSORE:  40mm per diametri da DN32 fino a DN40
· SPESSORE:  50mm per diametri da DN50 a DN65
· SPESSORE:  60mm per diametri superiori a DN65

COIBENTAZIONE VALVOLE ACQUA CALDA/FREDDA:

- VALVOLE FREDDE/CALDE: Guaina flessibile a base di gomma sintetica EUROCLASSE  B-s2-d0
(B-s3-d0 nelle centrali) con finitura in lamiera di alluminio

ISOLAMENTI TUBAZIONI: RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E ACQUA SANITARIA

FINITURA ESTERNA:
- IN LAMIERA DI ALLUMINIO, spessore 6/10mm all'esterno, nei cunicoli tecnici e nelle centrali
- SENZA FINITURA ESTERNA , sotto traccia
- FINITURA ESTERNA, in PVC nei controsoffitti e nei cavedi tecnici all'interno dei fabbricati
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