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ALTEZZA NETTA

DI PASSAGGIO

3,5 METRI

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

TUBAZIONE ADDUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO, IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ, Pe100, PN16, SDR11,

NORMA UNI 10910-2 POSTA INTERRATA

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg - 34A-233BC

POZZETTO IN CLS VIBRATO ED ARMATO CON RACCORDO POLIETILENE/ACCIAIO COMPRESO DI CHIUSINO

CARRABILE (ESCLUSO FORNITURA E POSA DI POZZETTI, CHIUSINI E ACCESSORI)

IDRANTE UNI45 CONFORME A NORMA UNI EN671-2

VALVOLA A SARACINESCA

TUBAZIONE ADDUZIONE IMPIANTO SPRINKLER, IN ACCIAIO NERO E GIUNZIONI SCANALATE DEL TIPO

GRINNELL

VALVOLA A SECCO COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSORI A CORREDO PREVEDERE ADEGUATI SPAZI DI

RISPETTO

SPRINKLER A SECCO DI TIPO OH2 "UPRIGHT" SECONDO LA NORMA UNI 12845

TUBAZIONE ADDUZIONE IMPIANTO IDRANTI ANTINCENDIO, IN ACCIAIO NERO - COIBENTATO E DOTATO DI

CAVO SCALDANTE

TUTTI GLI STAFFAGGI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NTC 2018 DECRETO 17 GENNAIO 2018

IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA

NOTA BENE

IMPIANTO A SPRINKLER DI TIPO OH2 A SECCO SECONDO LA NORMA UNI 12845

· densità di scarica 5 l/mq/min

· area operativa imp. secco o preazione 180mq

· autonomia 60 min

· capacità minima teorica vasca 54 m³ => effettiva non meno di 60-65m³

Tale tipo di autorimessa necessita inoltre di un impianto idranti UNI 45 dimensionati

secondo livello 2 della UNI 10779, che verrà alimentato tramite l'anello esistente

dell'ospedale:

· n°3 idranti 120/min cad.

· autonomia 60 min

ALIMENTAZIONE

IDRANTI UNI45 DA

ANELLO ESISTENTE

ALIMENTAZIONE

IMPIANTO SPRINKLER

NUOVO EDIFICIO

ACCOGLIENZA

VASCA DI ACCUMULO

IMPIANTO SPRINKLER,

CAPACITA' STIMATA 65 m³
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VALVOLA DI DRENAGGIO
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SPECIFICHE LOCALE TECNICO

· IL LOCALE OSPITANTE IL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DOVRÀ POSSEDERE

UNA RESISTENZA AL FUOCO NON MINORE DI 60 MINUTI

· IL LOCALE DOVRÀ DISPORRE DI UNA TEMPERATURA AMBIENTE MAGGIORE O

UGUALE A 4°C

· IL LOCALE DOVRÀ ESSERE PROTETTO DA INCENDIO TRAMITE SPRINKLER
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EMILIA-ROMAGNA
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