
LINEA DI ALIMENTAZIONE PREFABBRICATO
DA QUADRO PRINCIPALE CABINA ELETTRICA VECCHIA DA INTERRUTTORE ESISTENTE
4x160A + RELE' DIFFERENZIALE
FORNITURA E POSA DI NUOVA LINEA 3x1x50+1x1x35+T mm2; FG16M16 Cca-S1b, d1 a

LINEA DATI E LINEA TELEFONIA
DA RACK ESISTENTE
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CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
ESISTENTE MARCA "ESSER"

QUADRO PRINCIPALE CABINA ELETTRICA

VECCHIA

Q.P.C.E.V.

TRAGITTO POLIFORE ESISTENTI INTERRATE

QUADRO GENERALE

PREFABBRICATO

Q.G.P.
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DAL QUADRO GENERALE PREFABBRICATO Q.G.P.
LINEE PER ALIMENTAZIONE Q.UTA E UMIDIFICATORE
E LINEE PER ALIMENTAZIONE AMBULATORI
CAVI CONFORMI CPR CCA-S1B, D1 A1
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TRAGITTO VIE CAVI SU CANALE/PASSERELLA (ESISTENTE)
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CABINA NUOVA

Simbolo

LEGENDA SIMBOLI

Descrizione
Q_...

Quadro elettrico simbolo generico

PozzettO ESISTENTE

Tubazione ESISTENTE

Canale portacavi in PVC per circuito energia

Conduttura montante - discendente
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TP/TD ARMADI DATI FONIA E TELEFONICA

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI ESISTENTI MARCA ESSER

QUADRO PRINCIPALE CABINA ELETTRICA

VECCHIA

Q.P.C.E.V.

QUADRO GENERALE PREFABBRICATO

Q.G.P.

1P+Nx16A 30 mA

tipo A FM per ciascun

Ambulatorio

PULSANTE DI SGANCIO

PARTICOLARE INTERRUTTORE DA CUI VERRA' ATTESTATO IL PREFABBRICATO
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Distribuzione esterna impianti elettrici

Alimentazioni prefabbricato
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